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RAPPORT D'ANALYSESN° 090908483 <

Dossier n° : 0AERODROM-20090818-3034

Produit : Rejet

A 468¢

Agréé par les Ministéres chargés de la Santé

et de I'Environnement pour 2009

Echantillon n° : 20090818-08320 les Quatre Vents

Aérodrome d'Orléans St Denis de 1'Hotel

Pager: | 45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL
Date de réception 18/08/2009 Localisation exacte Rejet
Heure de réception 15:30
Date de prélévement 17/08/2009
Heure de prélévement
Prélevé par le client
Lieu de prélévement Aérodrome de St Denis de 1'Hotel
Début d'analyses laboratoire : 19/08/2009

ANALYSE RESULTAT UNITE METHODE
Analyses chimiques
g5 Nitrates (en N) <0.5 mg/l NF EN ISO 13395
g5 Maticres en Suspension (Filtre Whatman GF/C) 16 mg/l NF EN 872
g5 DCO (en 02) 56 mg/l NF T 90-101
5 DBOS5 (en 02) 5 mg/l NF EN 1899-1
Meétaux apreés minéralisation
g5 Fer 2.290 mg/l NF EN ISO 11885
5 Manganese 1.040 mg/l NF EN ISO 11885
g5 Plomb <0.020 mg/l NF EN ISO 11885
& Zinc 0.139 mg/l NF EN ISO 11885
Sous-traitance (1)
g5 Azote Kjeldhal (en N) 4.2 mg/l NF EN 25663

Hydrocarbures (1) - =

Commentaire : (1) voir résultats de l'Institut Pasteur .

£5 Essai réalisé sous accréditation.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

L'accréditation par le COFRAC atteste uniquement de la compétence des laboratoires pour les sguls-essais couverts par l'accréditation.
Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Les commentaires sont sous la seule responsabilité du laboratoire \

e Direcg‘eur Technique

M. T. LHOMMEDE

Destinataires : Aérodrome d'Orléans St Denis de I'Hotel

Date d'édition :  23/09/09

Le Directeur Adjoint
Mme B. BOISSONNET
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Toute référence a I'Institut Pasteur de Lille est soumise a 'accord express, préalable et écrit d'un de ses représentants légaux.
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Pa S t e u r sous les numeros 1-0930 (L) et 1-0931 (G).
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REJETS ET DIVERS

EAU EESISIA LS de I_i lle P f lfé Bulletin'd’analyse concernant
No: 1 Péchantilién 9503722 ARRIVEL |
REJET Editon n® 1~ ~—-Page-1-/-1— |
Bon cde : LIL 2009-94 / 8297-8320-8364 LABORATOIRE DEPARTEMENTA!_ 4 ) ‘I

Vos Ref : 8320 , : i
Prélevé par le demandeur UNITE D’HYDROLOGIE !

YU TR AR YT e s
i N 4 RUE LOUIS BODIN . LABORATOIRE DEPARTEMEN /41,
Regu le 21/08/2009 (L) & 08H30 BLOIS f D'ANALYSES ]
Début des essais le 21/08/2009 41020 BLOIS CEDEX

L = mesure du laboratoire de Lille
G = mesure du laboratoire de Gravelines
* = mesure sous accréditation

Paramétre Méthode Résultat Unité Réf. qualité /  limites qualité /
valeurs guides val. impératives

PARAMETRES INDESIRABLES
Indice Hydrocarbures C10 a C40 NF EN 1SO 9377-2 *L <100 ug/l

A Lille, le 27/08/2009 Le Chef de Laboratoire,

A Delvoye E. Pierlot J.S. Pharamond E. Oudart A. Puc anhille P. Thomas A.Le Minor E. Picque E. Ready

L’accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, qui sont identifiés par le symbole .
La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée gye sous la forme d’un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 1 page et 0 annexe.
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande.

Fondation reconnue 1, rue du Professeur Calmette Laboratoire de référence agréé
d'utilité publique BP 245 - 59019 Lille cedex pour I'analyse des eaux
Tél. 03 20 87 77 30 a 33 - Fax 03 20 87 73 83
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Toute référence a I'Institut Pasteur de Lille est soumise & l'accord express, préalable et écrit d'un de ses représentants légaux.

Dép : cofrac @&\ .
Commune : Institut : Eaux et environnement
Laboratoire accrédité par la section essai du COFRAC
Pa Ste ur sous les numeros 1-0930 (L) et 1-0931 (G).
REJETS ET DIVERS 8 § 8 R ‘ Portées disponibles sur www.cofrac.fr
EAL_J deli lle ' 1f Ifé Bulletin d’analyse concernant
N2 Péchantillon 954179
g ” L 1L DGO 0E Edition n® 1 Page 1/1
on cde : - y -
Vos Ref : 8320 LAECRATOIRE DEPARTENMEHTRIBR ARRIVEH
Prélevé par le demandeur UNITE D’HYDROLOGIE { R ™
le a 4 RUE LOUIS BODIN | 21¢cp o0nq |
Regule  09/09/2009 (L) & 08H30 BLOIS | - - ’
Début des essais le 09/09/2009 41020 BLOIS CEDEX | LABORNIOIRE bikic
| D'ANALYSES ]
L = mesure du laboratoire de Lille
G = mesure du laboratoire de Gravelines
* = mesure sous accréditation
Parametre Meéthode Résultat Unité Réf. qualite / >//‘mites qualité /
valeurs guides val. impératives
PHYSICO-CHIMIE
Azote Kjeldahl NF EN 25663 L 4.2 mg/IN

A Lille, le 17/09/2009

Le Chef de Laboratoire,

A Delvoye E. Pierlot J.S. Pharamond E.Oudart A.Puchois A.Vanhille P.Thomas A.Le Minor E.Picque E.Ready
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation.

La reproduction de ce rapport d’analyse n’est autorisée

! d gge sous la forme d’un facsimile photograg
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponi

hique intégral. Ce document comporte 1 page et 0 annexe.
les sur demande.

1, rue du Professeur Calmette
BP 245 - 59019 Lille cedex

Fondation reconnue
d'utilité publique

Tél. 03 20 87 77 30 a 33 - Fax 03 20 87 73 83

Laboratoire de référence agréé
pour I'analyse des eaux




